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При выключенном приборе контакты всех РЕЛЕ (Реле1, реле 2, реле 3) замкнуты.
При включенном  приборе и отсутствии превышения порогов измеряемой концентрации контакты всех
реле разомкнуты.

По умолчанию: Реле 1 замыкается при превышении 1ого порога;
 Реле 2 замыкается при превышении 2ого порога;

  Реле 3 замыкается при отсутствии внешнего питания газоанализатора.
Нагрузочная способность на контакты реле 220В, 2А.
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Сухие контакты
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